
Legenda

RJ45

Tomada RJ45\Sugestão Modem - 0,30m do piso

RJ11 Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

Interfone

Video Porteiro

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

FOLHA

04/04CONTÉM :

PROJETO INST. ELÉTRICAS

FOLHA

ENDEREÇO:

RT:

PROJETO:

INTERFONE, TELEFONE, INTERNET E SISTEMA FOTOVOLTAICO.

PROJETOS & OBRAS

CONTATO: (034) 9-98874-0860

E-MAIL: erc.engenharia@hotmail.com

WC PÚB FEM

/ PNE

A=6,09m²

WC PÚB MASC

/ PNE

A=3,49m²

DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS

E MATERIAL HOSPITALAR

DE CONSUMO

A=8,30m²

SALA DE RECEPÇÃO

E ESPERA

A=45,55m²

RECEPÇÃO E

REGISTRO

A=9,12m²

TRIAGEM

A=13,73m²

INALAÇÃO

A=8,20m²

URGÊNCIA

A=23,78m²

ENFERMAGEM

 E MEDICAÇÃO

A=22,84m²

OBSERVAÇÃO MASC PROCEDIMENTO / COLETA

A=32,80m²

WC MASC

OBSERVAÇÃO

A=7,13m²
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DEPÓSITO DE MATERIAL

DE CONSUMO

A=7,14m²

DEPÓSITO DE MATERIAL

DE LIMPEZA

A=7,14m²

RAMPA DESCE

i=8,33%

DEPÓSITO DE

GASES MEDICINAIS

A=5,00m²

ÁREA DESTINHADA A

INSTALAÇÃO DO GERADOR

A=15,78m²
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ENTRADA

FUNCIONÁRIOS,

RECEPÇÃO

E ESPERA

A=17,14m²

CIRCULAÇÃO

A=73,42m²

CIRCULAÇÃO

A=34,09m²

ACESSO GERADOR

E DEPÓSITOS

A=8,55m²

CIRCULAÇÃO

A=7,38m²

OBSERVAÇÃO FEM PROCEDIMENTO / COLETA

A=35,91m²

WC FEM

OBSERVAÇÃO

A=7,14m²

ROUPARIA

A=3,53m²

ÁREA PARA

LIMPEZA GERAL

E RETIRADA

DE LIXO

A=11,99m²

GERÊNCIA E

ADMINISTRAÇÃO

A=12,16m²
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COPA E

REFEITÓRIO

A=18,48m²

SUITE DESCANSO

MÉDICO

A=9,60m²

SUITE DESCANSO

ENFERMEIROS

A=23,10m²
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REUNIÃO

A=27,13m²

W.C.

A=3,93m²

VESTIÁRIO FEM

A=12,99m²

VESTIÁRIO MASC

A=12,99m²

W.C.

A=3,93m²

CIRCULAÇÃO

A=15,80m²

VARANDA DESCOBERTA

A=5,54m²

SOBE

SOBE
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SERVIÇO SOCIAL

A=11,76m²

GESSO E REDUÇÃO

DE FRATURAS

A=11,76m²

EXPURGO /

LAVAGEM

A=4,81m²

SUTURAS E

CURATIVOS

A=11,76m²

WC

A=2,55m²

WC INFANTIL

OBSERVAÇÃO

A=5,36m²

CONSULTÓRIO

MÉDICO

A=13,10m²

OBSERVAÇÃO INFANTIL

PROCEDIMENTO / COLETA

A=41,36m²

DEPÓSITO DE

MATERIAL

A=5,67m²

Projeção da cobertura

ACESSO

AMBULÂNCIA

A=30,40m²

DEPÓSITO DE MATERIAL

DE LIMPEZA

A=4,89m²

RX MÓVEL

GARAGEM

A=11,87m²
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ENTRADA TELEFONE
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PLANTA PAVTO. TÉRREO
ESCALA - 1:50

PLANTA PAVTO. SUPERIOR
ESCALA - 1:50

PLANTA PAVTO. COBERTURA
ESCALA - 1:100

TUBULAÇÃO SOBE 

TUBULAÇÃO DESCE

AVENIDA 3, ESQUINA COM RUA 20, Nº 537, BAIRRO MEDALHA MILAGROSA - CEP.: 38270-000 -
CAMPINA VERDE - MG

PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE
CNPJ.: 18.457.291/0001-07

DR. HELDER PAULO CARNEIRO
CPF.: 002.255.366-50

Peterson Elias Rodrigues da Cunha
161.875- D/MG
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